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0 °C 2 °C 4 °C 6 °C 8 °C 10 °C

Untersuchtes Objekt

Aufnahmedatum:
3. 2. 2010  um  18 : 31 : 29

Temperaturen :

1.0 °C außen

21.0 °C innen

Umgebungsbedingung :

nachts

klarer Himmel

schwachwindig

Thermogrammaufnahme

Thermogramm Nr.:
AE020300.IRB

IR-Kamera:
VARIOCAM

Auftraggeber : Beispielkunde, Beispielstraße 12, 12345 Musterstadt

1

2

3

4

5

Bewertung : 1: Bauarttypischer Befund: Eine ungedämmte Kellerwand trägt zum Wärmeübergang

an die Umwelt bei.

2: Bauarttypischer Befund: Der Wärmeleitunterschied zwischen Fuge und Stein ist bei

dünnen, unzureichend gedämmten Wänden sichtbar.

3: Bauarttypischer Befund: Die Deckenauflage auf der tragenden Wand stellte eine

Wärmebrücke dar.

4: Bauarttypischer Befund: Wärmere Innenkanten sind ein typisches Merkmal für

unzureichend gedämmte Wände.

5: Bauarttypischer Befund: Abwärme staut sich in einer Fensternische durch

behinderte Abströmung und Abstrahlung auf.
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-2 °C 0 °C 2 °C 4 °C 6 °C 8 °C 10 °C 12 °C 14 °C 16 °C

Untersuchtes Objekt

Aufnahmedatum:
3. 2. 2010  um  18 : 32 : 53

Temperaturen :

1.0 °C außen

21.0 °C innen

Umgebungsbedingung :

nachts

klarer Himmel

schwachwindig

Thermogrammaufnahme

Thermogramm Nr.:
AE020301.IRB

IR-Kamera:
VARIOCAM

Auftraggeber : Beispielkunde, Beispielstraße 12, 12345 Musterstadt

1
2

3

4

Bewertung : 1: Bauarttypischer Befund: Ungedämmte Heizkörpernischen zeigen durch die

Heizkörpertemperatur und durch die geschwächte Wand besonders hohen

Wärmedurchgang.

2: Bauarttypischer Befund: Die Wand zu einem ungeheizten Raum erscheint wegen

der fehlenden Temperaturdifferenz kühl.

3: Bauarttypischer Befund: Abwärme staut sich in einer Fensternische durch

behinderte Abströmung und Abstrahlung auf.

4: Bauarttypischer Befund: Doppelverglasung ohne IR-Sperrbeschichtung zeigt nach

wie vor einen deutlichen Wärmeübergang
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0 °C 2 °C 4 °C 6 °C 8 °C 10 °C 12 °C

Untersuchtes Objekt

Aufnahmedatum:
3. 2. 2010  um  18 : 43 : 02

Temperaturen :

1.0 °C außen

21.0 °C innen

Umgebungsbedingung :

nachts

klarer Himmel

schwachwindig

Thermogrammaufnahme

Thermogramm Nr.:
AE020303.IRB

IR-Kamera:
VARIOCAM

Auftraggeber : Beispielkunde, Beispielstraße 12, 12345 Musterstadt

1

2

3

4

Bewertung : 1: Bauarttypischer Befund: Eine durchgehende Fensterbankauflage leitet Wärme von

innen nach außen ab.

2: Bauarttypischer Befund: Der Wärmeleitunterschied zwischen Fuge und Stein ist bei

dünnen, unzureichend gedämmten Wänden sichtbar.

3: Bauarttypischer Befund: Ein Fenster- oder Türsturz besteht aus hoch

wärmeableitendem Material und stellt eine dadurch eine Wärmebrücke dar.

4: Bauarttypischer Befund: Ungedämmte Heizkörpernischen zeigen durch die

Heizkörpertemperatur und durch die geschwächte Wand besonders hohen

Wärmedurchgang.
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0 °C 2 °C 4 °C 6 °C 8 °C 10 °C 12 °C

Untersuchtes Objekt

Aufnahmedatum:
3. 2. 2010  um  18 : 43 : 52

Temperaturen :

1.0 °C außen

21.0 °C innen

Umgebungsbedingung :

nachts

klarer Himmel

schwachwindig

Thermogrammaufnahme

Thermogramm Nr.:
AE020304.IRB

IR-Kamera:
VARIOCAM

Auftraggeber : Beispielkunde, Beispielstraße 12, 12345 Musterstadt
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2

3

4

Bewertung : 1: Bauarttypischer Befund: Doppelglas zeigt bei hoher Innenbeheizung außen starke

lokale Aufheizungen und hohe Oberflächentemperaturen.

2: Bauarttypischer Befund: Doppelglas zeigt bei hoher Innenbeheizung außen starke

lokale Aufheizungen und hohe Oberflächentemperaturen.

3: Bauarttypischer Befund: Ein Fenster- oder Türsturz besteht aus hoch

wärmeableitendem Material und stellt eine dadurch eine Wärmebrücke dar.

4: Bauarttypischer Befund: Abgekühlte Außenkanten sind ein typisches Merkmal für

unzureichend gedämmte Wände.
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-2 °C 0 °C 2 °C 4 °C 6 °C 8 °C 10 °C 12 °C

Untersuchtes Objekt

Aufnahmedatum:
3. 2. 2010  um  18 : 46 : 49

Temperaturen :

1.0 °C außen

21.0 °C innen

Umgebungsbedingung :

nachts

klarer Himmel

schwachwindig

Thermogrammaufnahme

Thermogramm Nr.:
AE020306.IRB

IR-Kamera:
VARIOCAM

Auftraggeber : Beispielkunde, Beispielstraße 12, 12345 Musterstadt

1

2

3

4

Bewertung : 1: Bauarttypischer Befund: Doppelglas zeigt bei hoher Innenbeheizung außen starke

lokale Aufheizungen und hohe Oberflächentemperaturen.

2: Bauarttypischer Befund: Eine vorspringende Platte wirkt wie eine Kühlrippe als

geometrische Wärmebrücke.

3: Bauarttypischer Befund: Ein Fenster- oder Türsturz besteht aus hoch

wärmeableitendem Material und stellt eine dadurch eine Wärmebrücke dar.

4: Bauarttypischer Befund: Heizleitungen in der Außenwand sind nur bei

unzureichend gedämmten Wänden deutlich nachweisbar.
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12 °C 14 °C 16 °C 18 °C 20 °C 22 °C 24 °C

Untersuchtes Objekt

Aufnahmedatum:
3. 2. 2010  um  18 : 49 : 35

Temperaturen :
1.0 °C außen
21.0 °C innen

Umgebungsbedingung :
Innenraum

Thermogrammaufnahme

Thermogramm Nr.:
AE020307.IRB

IR-Kamera:
VARIOCAM

Auftraggeber : Beispielkunde, Beispielstraße 12, 12345 Musterstadt

1

2
3

4

Bewertung : 1: Rolladenkasten ohne großen merklichen Wärmeverlust
2: Bauarttypischer Befund: Doppelverglasung ohne IR-Sperrbeschichtung zeigt nach
wie vor einen deutlichen Wärmeübergang
3: Bauarttypischer Befund: Doppelverglasung ohne IR-Sperrbeschichtung zeigt nach
wie vor einen deutlichen Wärmeübergang
4: Bauarttypischer Befund: Die ungedämmte Außenwand erscheint von innen kühler
als Innenwände.


















